
附件：

院区高空亮化设备清单

序号 设备名称 功率 规格 数量 所在区域

2 Led轮廓灯 12w

长度 1000mm
1008 住院部外围轮廓电压 DC24V

亮度 3000k

3 Led投光灯 54w
电压 AC220V

80
住院部北侧顶部

内外侧亮度 3000k

4 Led洗墙灯 18w

长度 1000mm

765 住院部
电压 DC24V
亮度 3000k
亮度 3000k

5 电源 350w/24v / 203 住院部

6 Led洗墙灯 24w

长度 1000mm
276 门诊电压 DC24V

亮度 3000k

7 Led轮廓灯 12w

长度 1000mm
180 门诊电压 DC24V

亮度 3000k

8
金卤投光

灯
150w 电压 AC220V 16 门诊

9 电源 350w 电压 DC24V 40 门诊

配电箱 套 7 全院

11 高杆灯 100w 电压 AC220V
37(其中包括 3组多

头高杆灯)
全院

12

大字及配

套电路、电

源

/ / 140 个 全院



医院高空大字清单

序号 大字名称 字数 备注

1 “Logo+阳光融和医院”*3 21 含英文字母

2 “Logo+住院部”*1 4 含英文字母

3 “A、B、C、D” *2 8 英文字母

4 “住院部”*1 3 含英文字母

5 “门诊”*1 2 含英文字母

6 “儿科 ” *1 2 含英文字母

7 “儿科发热门诊” *1 6 含英文字母

8 “急救车通道”*1 5 含英文字母

9
“潍坊市交通事故救助绿色通道医

院” *1
15 含英文字母

10 “国际 JCI 认证医院” *1 7 含英文字母

11
“阳光.国际儿童健康管理中心”

*1
12 字母损坏闪烁、含英文字母

12 “急诊”*2 4 含英文字母

13 “Logo+阳光国际糖尿病中心”*1 10 含英文字母

14 “在这里每个人都会关心您”*3 33
顶部损坏 1平方、精神堡垒，

含英文字母

15 “发热门诊”*1 4 非发光字，含英文字母

16 “肠道门诊”*1 4 非发光字，含英文字母

17 “感染性疾病科”*1 6 非发光字，含英文字母

脑科医院、高压氧科 10 含英文字母

合计 156 个



现损坏需维修

序号 大字名称 字数 备注

1 轮廓灯 96 根

2 投光灯 15 个

3 洗墙灯 67 支

4 金卤投光灯 5盏

5 楼顶大字灯珠损坏 5平方

6 高杆路灯 5盏

7
“阳光.国际儿童健康管理中心”

*1
字母 字母损坏闪烁、含英文字母

8 “在这里每个人都会关心您”*3 处
顶部损坏 1平方、大字电源精

神堡垒，


